
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  656  Маршрут №656 

за період з 01.04.2023р. по 30.04.2023р.

переданого  ТОВ "Оператор ГТС України" (Запорізьке ЛВУМГ)   та прийнятого АТ "Херсонгаз", ТОВ  "УКР МЕТАН", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"

по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Вимірювальна хімічно-аналітична лабораторія  Криворізького ПМ  Запорізького ЛВУМГ ЛВУМГ  (свідоцтво №01-0035/2020 видане 15.04.2020 чинне до 15.04.2023)
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Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа
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1 8314 34,81 9,67 9212 38,57 10,71 11983 50,17 13,94
2 8314 34,81 9,67 9212 38,57 10,71 11983 50,17 13,94
3 94,4580 3,2489 1,0306 0,1634 0,1574 0,0014 0,0295 0,0203 0,0281 0,0099 0,5519 0,3006 0,7134 0,5923 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94 -12,0 -5,2
4 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94
5 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94
6 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94
7 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94
8 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94
9 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94

10 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11985 50,18 13,94
11 94,4778 3,2488 1,0267 0,1636 0,1584 0,0014 0,0298 0,0205 0,0248 0,0074 0,5335 0,3073 0,7132 0,5922 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11988 50,19 13,94 -8,7 -12,5 <0,0001 <0,0002 <0,0005
12 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11988 50,19 13,94
13 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11988 50,19 13,94
14 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11988 50,19 13,94
15 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11988 50,19 13,94
16 8326 34,86 9,68 9224 38,62 10,73 11988 50,19 13,94
17 94,3759 3,3323 1,0375 0,1612 0,1546 0,0014 0,0288 0,0197 0,0381 0,0048 0,5279 0,3178 0,7142 0,5929 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95 -12,0 -16,0
18 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95
19 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95
20 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95
21 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95
22 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95
23 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95
24 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11992 50,21 13,95
25 94,3414 3,3448 1,0503 0,1629 0,1573 0,0015 0,0292 0,0197 0,0301 0,0086 0,5393 0,3149 0,7143 0,5930 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11990 50,20 13,94 -9,9 13,9
26 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11990 50,20 13,94
27 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11990 50,20 13,94
28 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11990 50,20 13,94
29 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11990 50,20 13,94
30 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 11990 50,20 13,94

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам Середньозважене значення теплоти згоряння: 8328 34,87 9,69 9226 38,63 10,73

*-     значення кисню визначено лабораторним хроматографом

Заступник головного інженера Запорізького ЛВУМГ Андрій ПАНАСЮК 01.05.2023
прізвище підпис дата

Завідувач ВХАЛ Ольга СТЕПАНОВА 01.05.2023
прізвище підпис дата
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Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656 

Область ГРС, прямий споживач ЕІС-код

Cередньозважені значення

 ккал/м³ МДж/м³ кВт*год./м³  ккал/м³ МДж/м³ кВт*год./м³

Маршрут №656 8328 34,87 9,69 9226 38,63 10,73 94,4468 3,2681 1,0301 0,1623 0,1566 0,0014 0,0294 0,0202 0,0301 0,0075 0,5419 0,3055 0,7135

Херсонська обл. АГНКС ІТЕРА (Г-в до ГРС Нова Каховка) 56ZOPHRS1004801T

Херсонська обл. Скадовськ (ГРС смт Каланчак) 56ZOPHRS1105550G

Херсонська обл. Херсон 1 (ГРС-1 м. Херсон) 56ZOPHRS4019401R 8328 34,87 9,69 9226 38,63 10,73 94,4469 3,2680 1,0301 0,1623 0,1566 0,0014 0,0294 0,0202 0,0301 0,0075 0,5419 0,3055 0,7135

Херсонська обл. АГНКС №1 Херсон (ГРС 1 м. Херсон) 56ZOPHRS4019402P

Херсонська обл. АГНКС ТРЕЙДГАЗ (ГРС 1 м. Херсон) 56ZOPHRS4019403N

Херсонська обл. Херсон 2 (ГРС-2 м. Херсон) 56ZOPHRS4019501N 8336 34,90 9,69 9234 38,66 10,74 94,3414 3,3448 1,0503 0,1629 0,1573 0,0015 0,0292 0,0197 0,0301 0,0086 0,5393 0,3149 0,7143

Херсонська обл. Роздольне (ГРС к-п Краса Херсонщини) 56ZOPHRS4019601J

Херсонська обл. Білозерка (ГРС смт Білозерка) 56ZOPHRS4019701F 8328 34,87 9,69 9226 38,63 10,73 94,4491 3,2662 1,0298 0,1623 0,1566 0,0014 0,0294 0,0202 0,0300 0,0076 0,5424 0,3052 0,7135

Херсонська обл. В.Олександрівка (ГРС Вел. Олександрівка) 56ZOPHRS4019801B 8328 34,87 9,69 9226 38,63 10,73 94,4475 3,2678 1,0299 0,1622 0,1566 0,0014 0,0294 0,0202 0,0302 0,0075 0,5417 0,3056 0,7135

Херсонська обл. Каланчак (ГРС смт Каланчак) 56ZOPHRS40200018

Херсонська обл. Каховка (ГРС м. Каховка) 56ZOPHRS40201014

Херсонська обл. Коробки (ГРС м. Каховка) 56ZOPHRS40201022

Херсонська обл. Нова Каховка (ГРС м. Нова Каховка) 56ZOPHRS40202010

Херсонська обл. Цюрупинськ (ГРС м. Цюрупинськ) 56ZOPHRS4020301X

Херсонська обл. Чаплинка (ГРС смт Чаплинка) 56ZOPHRS4020401T

Херсонська обл. Асканія (ГРС смт Асканія-Нова) 56ZOPHRS4020501P

Херсонська обл. Тавричанка (ГРС смт Асканія-Нова) 56ZOPHRS4020502N

Херсонська обл. Брилівка (ГРС смт Брилівка) 56ZOPHRS4020601L

Херсонська обл. Виноградове (ГРС с. Виноградове) 56ZOPHRS4020701H

Херсонська обл. Кочубеївка (ГРС с. Кочубеївка) 56ZOPHRS4020801D 8329 34,87 9,69 9227 38,63 10,73 94,4456 3,2695 1,0302 0,1623 0,1566 0,0014 0,0294 0,0201 0,0303 0,0074 0,5414 0,3059 0,7135

Херсонська обл. Новоолександрівка (ГРС Новолександрівка) 56ZOPHRS40209019

Херсонська обл. Нова Маячка (ГРС смт Нова Маячка) 56ZOPHRS40210013

Херсонська обл. Обривка (ГРС с. Обривка) 56ZOPHRS4021111X

Херсонська обл. Садове (ГРС с. Садове) 56ZOPHRS4021201W 8328 34,87 9,69 9226 38,63 10,73 94,4460 3,2688 1,0303 0,1623 0,1566 0,0014 0,0294 0,0202 0,0301 0,0075 0,5417 0,3057 0,7135

Херсонська обл. Станіслав (ГРС с. Станіслав) 56ZOPHRS4021301S 8328 34,87 9,69 9227 38,63 10,73 94,4453 3,2692 1,0304 0,1623 0,1566 0,0014 0,0294 0,0201 0,0302 0,0075 0,5420 0,3056 0,7135

Херсонська обл. Східне (ГРС с. Східне) 56ZOPHRS4021501K 8328 34,87 9,69 9226 38,63 10,73 94,4464 3,2686 1,0301 0,1623 0,1566 0,0014 0,0294 0,0202 0,0301 0,0075 0,5417 0,3057 0,7135

Херсонська обл. Хрестівка (ГРС с. Хрестівка) 56ZOPHRS4021601G

Херсонська обл. Червоний Чабан (ГРС с. Червоний Чабан) 56ZOPHRS4021701C

Cередньозважене значення нижчої 
теплоти згоряння

Cередньозважене значення вищої 
теплоти згоряння
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Заступник головного інженера Запорізького ЛВУМГ Андрій ПАНАСЮК 01.05.2023
прізвище підпис дата

Завідувач ВХАЛ Ольга СТЕПАНОВА 01.05.2023
прізвище підпис дата
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